Mitglied von

>

Industrie Service

ZERTIFIKAT
Certificate

EG-Baumusterpriifung (Modul B) nach Richtlinie 97/23/EG
EC Type-examination (Module B) according to Directive 97/23/EC

Zertifikat-Nr.: Z-IS-TAF-MUC-14-09-705432-001
Certificate No.:

Name und Anschrift OLAB s.r.l.
des Herstellers: Via Enrico Mattei, 16
Name and Postal Address of Manufacturer: | - 25030 Torbole Casaglia (BR)

Hiermit wird bescheinigt, daB das unten genannte EG-Baumuster die

Anforderungen der Richtlinie 97/23/EG erfiillt.
We herewith certify that the type mentioned below meets the requirements of the Directive 97/23/EC.

[
<
o
e
o
=
w
X
¢
=)
a
<T
T
o
e
e
r
o
&
I—
<<
b
=
S
=
l—
o
w
(&)
2

Produktart automatic shut-off valves for gaseous fuels
product category as safety accessories
Typ, Ausfiihrung 6000
type, model models see page 2
{ﬁHﬂ] Priifgrundlage DIN EN 161:2013-04, DIN EN 13611:2011-12,
— basis of examination Essential safety requirements according to annex |
i
Priifbericht Nr. V-A 1062-04/14 dated 2014-09-24
ina test report no.
R
e Fertigungsstitte  Torbole Casaglia
manufacturing plant
Giiltig bis: 2024-09-23
valid until

TOV SUD Industrie Service GmbH
(Ort, Datum) Zertifizierungsstelle
fiir Druckgerite

Mtnchen, 2014-09-24

Ersatz fur Zertifikat Nr.
BAF-MUC 03 04 705432 001

Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise. Benannte Stelle, Kennummer 0036
Please note the remarks on the second page. Notified Body, No. 0036
Mitglied der

TOV SUD Industrie Service GmbH  Tel.:  + 49 89 51 90 - 10 27 CONEEOERATION EURDREEN

Feuerungs- und Warmetechnik Fax: +49895190-3307
Ridlerstrale 65 E-Mail: feuerung@tuev-sued.de
80339 Minchen www.tuev-sued.delis D'ORGANISMES DE CONTROLE

TOV®

ZERTIFIKAT & CERTIFICATE @




Seite 2 zum Zertifikat Nr.
page 2 of certficate no.
Z-1S-TAF-MUC-14-09-705432-001

Industrie Service

The certificate is valid for the following models:

6000/4P
6000/4BB
6000/4CT
6000/4DG
6000/4DO
6000/5A
DIS.6387
DIS.6387/A
DIS.6387/B
DIS.8520
DIS.8520/A

The risk caused by external fire and traffic, wind or earthquake loading shall be ex-
amined depending on the installation situation of the shut-off valves.




Mitglied von

>

Industrie Service

ZERTIFIKAT
Certificate

EG-Baumusterpriifung (Modul B) nach Richtlinie 97/23/EG
EC Type-examination (Module B) according to Directive 97/23/EC

Zertifikat-Nr.: Z-IS-TAF-MUC-14-09-705432-002
Certificate No.:

Name und Anschrift OLAB s.r.l.
des Herstellers: Via Enrico Mattei, 16
Name and Postal Address of Manufacturer: | - 25030 Torbole Casaglia (BR)

Hiermit wird bescheinigt, daB das unten genannte EG-Baumuster die

Anforderungen der Richtlinie 97/23/EG erfiillt.
We herewith certify that the type mentioned below meets the requirements of the Directive 97/23/EC.
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Produktart automatic shut-off valves for gaseous fuels
product category as safety accessories
E Typ, Ausfiihrung 7000
type, model models see page 2
{H'Hﬂ] Priifgrundlage DIN EN 161:2013-04, DIN EN 13611:2011-12,
== basis of examination Essential safety requirements according to annex |
i
Prifbericht Nr. V-A 1114-02/14 dated 2014-09-24
g test report no.
R2
i Fertigungsstitte  Torbole Casaglia
manufacturing plant
Giiltig bis: 2024-09-23
valid until

TOV SUD Industrie Service GmbH
(Ort, Datum) Zertifizierungsstelle
lir Druckgefite

Munchen, 2014-09-24

Ersatz fur Zertifikat Nr.
BAF-MUC 03 04 705432 002

Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise. Benannte Stelle, Kennummer 0036
Please note the remarks on the second page. Notified Body, No. 0036
Mitglied der

TUV SUD Industrie Service GmbH Tel.: + 49 89 51 90 - 10 27 CONFRBSRATION SUROPEEN

Feuerungs- und Warmetechnik Fax. +49895190-3307
Ridlerstral3e 65 E-Mail: feuerung@tuev-sued.de
80339 Minchen www.tuev-sued.delis D'ORGANISMES DE CONTROLE

Tov®

ZERTIFIKAT & CERTIFICATE @




Seite 2 zum Zertifikat Nr.
page 2 of certficate no.
Z-1S-TAF-MUC-14-09-705432-002

industrie Service

The certificate is valid for the following models:

7000/6G
7000/6AN
7000/6AR

The risk caused by external fire and traffic, wind or earthquake loading shall be ex-
amined depending on the installation situation of the shut-off valves.




